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Białaczów, dnia 19.01.2021r.

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn.: „ W y m ia n a  źró d e ł c iep ła  na te re n ie  g m in y  B iałaczów "

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843 ze z m .) -  dalej „ustawa Pzp", Zam aw ia jący: Gmina Białaczów, ul. Piotrkowska 12, 26-307 

Białaczów, przekazu je  treść za py tań  dotyczących Specyfikacji Is to tnych  W a ru n k ó w  Z am ó w ien ia  (SIWZ), w ra z  

z ud z ie lo n ym i o d p o w ie d z iam i.

Z es taw  p ytań  z dn ia  0 5 .0 1 .2 0 2 1  r.: (zes ta w  nr 1)

P ytan ia  i o d p o w ie d z i d o t, części 1 za m ó w ien ia :

1. W  przypadku  m o n to w an y ch  insta lacji p ros im y o p o tw ie rd ze n ie , że d o p ro w a d ze n ie  p o d w ó jn eg o  

gniazda e lek tryczneg o  z u z ie m ie n iem  zgodnego z o b o w iązu jącą  n o rm ą  w  m iejsce posad o w ien ia  ko tła  

je s t w  gestii B enefic jen ta .

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU (str. 27-28) do obowiązków Wykonawcy należy m.in. wykonanie i sfinansowanie 

instalacji elektrycznej do podłączenia kotła, pompy i aparatury sterującej wraz z wykonaniem 

odpowiednich pomiarów.

2 . Czy zakup  m o d u łu  W LA N  w chodzi w  zakres o b o w ią zk ó w  w yko n aw cy?

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania systemu m onitoringu w  każdej instalacji. W  obiektach 

które posiadają dostęp do Internetu Wykonawca skonfiguruje i uruchomi m onitoring.

3 . Czy Z am aw ia ją cy  w  ram ach  p rze d m io tu  za m ó w ie n ia  w y m ag a  w y ko n a n ia  system u m o n ito ro w a n ia  

instalacji?  Jeżeli ta k  proszę o p o tw ie rd ze n ie , że w  gestii B en e fic jen ta  je s t za p e w n ie n ie  s ta łego  dostępu  

do in te rn e tu . N ależy  zw rócić  u w ag ę  na to , iż w  pom ieszczeniu  k o tło w n i, p iw n icy  najczęściej sygnał 

in te rn e tu  je s t zb yt s łaby, aby  p ra w id ło w o  d z ia ła ł system  -  bardzo  proszę o in fo rm ac ję , co na leży  zrobić  

w  sytuacji, gdy B en e fic jen t n ie  za p e w n i s ta łego  łącza.

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania systemów m onitoringów  w  każdej instalacji. W obiektach, 

które posiadają dostęp do Internetu Wykonawca skonfiguruje i uruchomi m onitoring. Zapewnienie 

dostępu do sieci In ternetow ej leży po stronie Użytkownika (Właściciela budynku).
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4 . Czy w yko n a w ca  m usi założyć o d rę b n y  licznik c iep ła , czy w ystarczy  s te ro w n ik , k tó ry  pokazu je  

in fo rm ac ję  o ilości w y tw o rzo n e g o /zu ży te g o  ciepła?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU str. 17-20 „S terownik musi posiadać wbudowany m oduł do automatycznego 

przedstawienia danych na wyświetlaczu np. ciekłokrystaliczny, dziennego oraz sumarycznego uzysku 

energii cieplnej w  układzie dzień, tydzień, miesiąc, rok w  okresie min. 6 lat. W  przypadku braku te j funkcji 

w  sterowniku należy zamontować na zasilaniu układu c.o. i c.w.u. np. ciepłomierz kom paktowy z 

przetwornikiem przepływu lub inne urządzenie obrazujące wytworzoną przez kocioł energię cieplną 

wraz z archiwizacją danych. Dodatkowo atutem  urządzenia będzie możliwość podłączenia do sieci 

in ternetow ej i zdalny odczyt danych"

5 . Czy d o staw a  i m o n ta ż  te rm o s ta tu  p o ko jo w eg o  w chodzi w  zakres o b o w ią zk ó w  w ykonaw cy?

Odpowiedź:

Sterownik elektroniczny powinien posiadać możliwość podłączenia term ostatu (panelu) pokojowego, 

czujnika pogodowego oraz modułu internetowego. Zamawiający nie wymaga dostarczenia i montażu 

term ostatu (panelu) pokojowego. Dostawa i montaż czujnika pogodowego po stronie Wykonawcy.

6 . Kto będzie  ponosił koszty n ieuzasadn ionego  w e zw a n ia  serw isu w y ko n a w cy  w  trak c ie  trw a n ia  okresu  

g w aran c ji, w  szczególności w  przypadku  w y s tąp ien ia  a w a rii z w in y  u ży tko w n ika  z pow o d u  

nieprzestrzegan ia  w a ru n k ó w  eksp loatac ji insta lacji zg. z ins trukcją  obsługi system u i / lu b  w a ru n k ó w  

k a rt gw arancyjnych  poszczególnych za m o n to w a n yc h  u rządzeń , czy to  w  sytuacji zadzia łan ia  siły 

w yższej np . przepięc ia  instalacji.

Odpowiedź:

Kosztami nieuzasadnionego wezwania serwisu, w  szczególności w  przypadku wystąpienia awarii 

z w iny użytkownika z powodu nieprzestrzegania warunków eksploatacji instalacji będą obarczani 

Użytkownicy.

7 . Prosim y o in fo rm ac ję , w  ja k im  te rm in ie  Z am aw ia jący  p rzed s taw i W y k o n a w c y  n o w y  adres  m ontażu  

insta lacji w  przypadku  rezygnacji uczestnika P rojektu?

Odpowiedź:

Zamawiający niezwłocznie przedstawi Wykonawcy nowy adres montażu instalacji w  przypadku 

rezygnacji uczestnika Projektu.

8 . Po czyjej s tro n ie  (w y k o n a w c y /u ży tk o w n ik a ) leży dosto so w an ie  kom in a  do  obow iązujących  

w ym agań?

Odpowiedź:

Dostosowanie komina do obowiązujących wymagań leży po stronie Wykonawcy. Zgodnie z zapisami PFU 

str. 11 „W  pomieszczeniu kotłow ni należy zapewnić wymaganą wentylację oraz sprawdzić drożność 

aktualnego szybu kominowego i w  razie potrzeby dokonać jego modernizacji /  naprawy".

9. Czy w  ram ach  za m ó w ie n ia  do  ob o w iązku  w yko n a w cy  w ch o dzi d o staw a  i m o n ta ż  p o m p y  do  c .w .u ., 

czy ty lk o  w p ięc ie  się w  ins ta lację  c.o.?
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Odpowiedź:

Podłączenie do istniejącej instalacji c.w.u. leży po stronie Wykonawcy. W przypadku konieczności 

zakupu pom py c.w.u. lub zasobnika c.w.u koszty ponosi Właściciel budynku.

10. Czy w y m a g a n e  są przeglądy g w a ran c y jn e  w  okres ie  trw a n ia  gw arancji?  Jeśli ta k  to  co ja k i okres?

Odpowiedź:

Przepisy gwarancyjne uregulowano w  § 14 i 15 projektu umowy.

1 1 . Czy w  zakres prac w y ko n a w cy  w ch o dzi d o staw a  i m o n ta ż  w k ła d u  kom inow ego?

Odpowiedź:

Dostawa i montaż wkładu kominowego leży po stronie W ykonawcy zgodnie z zapisami PFU.

12. Czy w  zakres prac w yko n a w cy  w ch o dzi d o s taw a  i m o n ta ż  m o d u łu  kom un ikacji in te rn e to w e j  

um ożliw ia jącego  zdalny  d o stęp  do  p a ra m e tró w  k o tła , w  ty m  in fo rm ac ji o ilości w y tw o rzo n e g o  c iep ła  

przez kocioł?

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania systemów m onitoringów  w  każdej instalacji. W  obiektach, 

które posiadają dostęp do Internetu Wykonawca skonfiguruje i uruchomi m onitoring. Zapewnienie 

dostępu do sieci In ternetowej leży po stronie Użytkownika (Właściciela budynku).

1 3 . Czy w  zakres prac w y ko n a w cy  d o t. insta lacji k o tła  na b iom asę  w chodzi d o staw a  i m o n ta ż  dw óch  

d o d atko w y ch  m o d u łó w  sterujących za w o ra m i m ieszającym i?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

14. Czy w  zakres prac w y ko n a w cy  w ch o dzi d o staw a  i m o n ta ż  zabezp ieczenia  c iśn ien iow ego  instalacji 

poprzez m o n ta ż  naczynia p rze lew o w eg o  w ra z  z o ru ro w a n ie m  - w  przypadku  insta lacji o tw a rty c h  - i 

naczynia p rze p o n o w e g o  w ra z  z za w o re m  bezp ieczeństw a  w  przypadku  instalacji zam kn ię tych?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU str. 19, 21. Dostawa i montaż naczynia zbiorczego systemu otwartego lub 

naczynia zamkniętego wraz z osprzętem po stronie Wykonawcy.

15. Czy w  przypadku  m o n ta żu  k o tłó w  w  układzie  c iśn ien iow ym  Z am aw ia ją cy  dopuści ró w n o w a żn e  do  

w ę żo w n ic y  schładzającej zabezp ieczen ie  te rm ic zn e  w  postaci zaw o ru  schładzającego DBV lub  BVTS -  

zgodnie z o b o w ią zu jąc ym i przep isam i i n o rm a m i ?
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Odpowiedź:

Montaż kotła w  układzie ciśnieniowym (z zamkniętym naczyniem przeponowym) należy zamontować 

zgodnie z DTR urządzenia, zaleceniami producenta jak i również zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami.

16. Po czyjej s tro n ie  (w y k o n a w c y /u ż y tk o w n ik a ) leży w y k o n a n ie  w e n ty la c ji n a w ie w n e j o raz w y w ie w n e j w  

pom ieszczeniu  przeznaczonym  na m o n ta ż  kotła?

Odpowiedź:

Wykonanie wentylacji nawiewnej oraz wyw iewnej w  pomieszczeniu przeznaczonym na montaż kotła 

leży po stronie Wykonawcy. Zgodnie z zapisami PFU str. 11 „W  pomieszczeniu kotłow ni należy zapewnić 

wymaganą wentylację oraz sprawdzić drożność aktualnego szybu kominowego i w  razie potrzeby 

dokonać jego modernizacji /  naprawy".

17. Czy Z am aw ia ją cy  p o tw ie rd za , że dosto so w an ie  pom ieszczenia k o tło w n i d la  p o trzeb  m o n tażu  ko tła  

leży po s tro n ie  B e n e fic je n ta /W łaś c ic ie la  budynku?

Odpowiedź:

Dostosowanie pomieszczenia kotłow ni dla potrzeb montażu kotła leży po stronie Wykonawcy 

w  zakresie określonym w  PFU.

1 8 . Proszę o p o tw ie rd ze n ie , że p od łączen ie  do  insta lacji c .w .u . leży po s tro n ie  W y k o n a w c y  n a to m ia s t  

dostarczenie  w szelkich n iezbędnych  m a te r ia łó w , w  ty m  p o m p y  c .w .u . leży po s tro n ie  

B en e fic jen ta /W łaśc ic ie la  budynku?

Odpowiedź:

Podłączenie do istniejącej instalacji c.w.u. leży po stronie Wykonawcy. W przypadku konieczności 

zakupu pompy c.w.u. lub zasobnika c.w.u koszty ponosi Właściciel budynku.

19. Po czyjej s tro n ie  (w y k o n a w c y /u ży tk o w n ik a ) leży  d em o n ta ż  i w y n ies ien ie  z pom ieszczenia k o tło w n i 

kotła?

Odpowiedź:

Demontaż i wyniesienie starego kotła leży po stronie Wykonawcy.

2 0 . Czy Z am aw ia ją cy  dopuści d o ko n an ie  cesji w ierzy te ln o śc i na rzecz osób trzecich?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści dokonanie cesji w ierzytelności na rzecz osób trzecich za uprzednią zgodą 
Zamawiającego.

I. Z am aw ia jący  in fo rm u je , że p ytan ia  o raz o d p o w ie d zi na n ie  s ta ją  się in teg ra ln ą  częścią specyfikacji is to tnych  

w a ru n k ó w  za m ó w ie n ia  i b ęd ą  w iążące  przy składaniu  o fe rt.
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II. Zapisy dotyczące te rm in ó w , o kreś lone  w  rozdzia le  12  S łW Z n ie  u legają  zm ia n ie .

"WÓJT

Barbara G ow orek

5


